
serviceöppning

bräddavlopp

utlopp

pump*

april 2012

ALFA Pumpkammare

Skötselinstruktion
Tillhörande specifi kation anger om hela anläggningen 

be står av fl era komponenter som redovisas på se pa ra ta 

instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Pump-

kammare av rörmodell:

Produktnummer 

Våtvolym, m3

Serviceöppningar, st

Serviceöppningar, mm

Extra utrustning*

Pumpkammarens serviceöppningar är försedda med 

gjutjärnsbetäckningar eller betonglock.

TILLSYN OCH SKÖTSEL

                                   Objekt / observation                                                                                 Åtgärd 

                                                                                 ENLIGT LEVERANTÖR

  Pump* och övrig utrustning*                                                 Se leverantörens anvisning

Principritning

* Avser utrustning som endast ingår när den är specifi cerad i förteckningen.
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